DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA INCERCARS
JUDETEANA VASLUI "' '
LABORATOR DE DIAGNOSTIC S M RE- AR
INVESTIGARE [N SANATATE PUBLICA o £ IRCMIEC LTS 20M
Str. Maresal C-tin Prezan nr.20 CERTIFICAT DE ACREDITARE
Tel 0235/382 184- 362 195 Fax: 0335/402.282 LI
RAPORT DE INCERCARE NR. 1869 DATA: 29.07.2024

PRODUSUL DE ANALIZAT! TIPUL PROBEI: APA POTABILA

NUMAR COMANDA / COD IDENTIFICARE PROBA: 1869

BENEFICIAR /| ADRESA: PRIMARIA COSTESTI

PUNCT PRELEVARE: RETEA COSTESTI

PRELEVAT DE / data, ora: As.med.ig. Mesneanu A. / 25.07.2024, 14,05 (conform Proces verbal de prelevare nr. 800)
Data intrarii probei in laborator, ora: 25.07.2024, 15.25

Durata efectuarii incercarii: 25.07.2024- 29.07.2024

Mod de prelevars incercan microbiologice™: conform SR EN 1SO 18458 : 2007

Moc de pralevare incercan fizico-chimice™: conform SR EN 1SO 5657-5: 2017

INCERCARI FIZICO - CHIMICE

Nr. | Parametri fizico- ~ Documentul de refeninta \Valoars | Unitate de masura Valoare maxim Inceditudine

cri. | chimici obtinuta admisa de masurare

1 |amoniu SR IS0 7150-1:2001; 0.70 mg NH, /I [ 050 -
FS-CH-02

2. | nitit SR EN 26777:2002 0,11 mg NO; /i ' 0.50 -
SR EN 26777.2002/C81:2008
P5-CH-04 (max 0.10 la legirea

din s1ajia de tratare)

3. | nitray SR 1SC 7890-3:2000. <0,885 mg NO5 /I 50,0 .
PS-CH-02 (LOQ=0.885)

4 | indice de SR EN1S0 84567-2001; 11,83 mg Ol 50 -

‘ permanganat | PS-CH-C8
{oxidabilitate)”

5 | clorun SR 150 92572001 35,15 mg CI' 250 -
PS.CH-05 '

6. |pH/1C SR EN ISO 105232012 836/243°C  unitatidepHit'C | 285,595 3l
£S.CH-09

7. | conductivitate | SR EN 27888:1997 872 uSicm ~ 12500 (la 20°C) -
PS-CH-07 .

8. | turbiditate® SR IS0 7027-1:2016; 0,99 UNT | Acceptabild pentru -
PS-CH-10 . cansumatori gl fara

modificari anormale

8  aluminiu SR IS0 10586:2001; <10 pg Al 200 <

PS-CH-01 (LOQ=10)

Notd: Rezultatele analizelor se refera la proba analizatd, Buletinul de analiza nu poate fi reprodus partial decét cu
acordul scris al laboratorului, Opiniile si interpretarile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

incercanle marcale cu * NU sunt acreditate RENAR '
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RAPORT DE INCERCARE NR. 1869

DATA: 29.07.2024

B ~ INCERCARI FIZICO - CHIMICE o
“Nr. | Parametri Documentul de referintd | Valoare | Unitate de masura = Valoare admisa | incertitudine |
crt. | fizico-chimici obtinuta de masurare
10. | fier* SR 1S0 6332 1956, 3112 ug Fell 200 -
PS-CH-13
11. | duritate totald® | SR 1SO 6059.2008, 5,04 *Ge =5 -
PS-CH-15
12. | clor rezidual STAS 6384- 1878, 0,10 mg Cly/l 201 -505 -
liber® PS-CH-08 ( In rejezua de
distributie)
13 | clorrezidual | STAS 6364- 78, 0,16 mg Chll - |-
total® PS-CH-05
14, | mircs® SR EN 1622:2007- Fara - Acceptabil pentru | -
metoca simplificata modifican consumator: $i farad
calitativa: anarmale madifican ancrmale
- PS-CH-11 |
15. | culoare® SR EN ISO 7887: 2012- Fara - Acceptabilz pentru | -
examinare vizuala gl modificari consumatori gi fara
descriere calitativa; anormale modificén anormale
B PS-CH-12 B
16 | gust*® SR EN 1822:2007- Fara - Acceptabil pentru -
metoda simplificata modificari consumatori gi fara
calitativa, anormale modificari anormale
B PS-CH-14
1B, | bor* Spectroquant 1.00825, 0,33 mg B/ | max. 1,5 -
PS-CH-18
23. | mangan* Spectroguant 1.01848; <5 g Ml max.50 =
PS-CH-23
26. | sulfat * Spectroguant 1.02537; 58,50 mg SO 71 max. 250 -
PS-CH-28
Precizari:

Valorile maxim admise sunt conform Ordonantei nr.7/2023, care transpune Directiva (UE) 2020/2.184 a Parlamentului Eurcpean
si a Consiliutui din 8 decembrie 2020 prving calitatea apei destinate consumului uman.

Incertitudinea de mésurare declarata este incerttudinea extinsa obtinuté prin multiplicarea incertitudinii standard a masurarii cu
factorul de acoperire k = 2 care, pentru o distnbutie normala, corespunde la un nivel de incredere de aproximativ 85%

LOQ = Limita de cuantificare determinata ce laborator

t° C =temperatura

Opinii si interpretari*:

Veri
Coordonator Laborat
Chimist medi

L, :
nimig Sanitara s Toxicologie
ecialist Panainte Nicolaeta

Nota:Rezultatele analizelor se referd la proba analizata; Buletinul de aﬁajiz’é nu poate fi reprodus parfial decéat cu
acordul scrs &l laboratorulul. Opiniile §i interpretarile nu sunt acopenite de acreditarea RENAR.
Incercédrile marcate cu * NU sunt acreditate RENAR i
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RAPORT DE INCERCARE NR. 1869

DATA: 29.07.2024

INCERCARI MICROBIOLOGICE
Abr.  Parametri Documentul de referinta | Valoare | Unitate de masura  Valeare maxim Incertitudine
microbialogici abtinuta admisa de masurare
BC | Bacteri SR EN ISO 9308-12015 | 0 o -
coliforme SR EN ISO 9308-1-2015/ UFC/100ml
A1:2017
PS-M-08 |
EC Eschenchia SR EN ISO 9308-1.2015 | 0 0 -
coli SR EN ISO 9308-1.2015/¢ UFC/100mI
A1:2017
. PS-M-09
EN Enterccoc SR EN ISO 78589-2 :2002 | O 0 -
PS-M-09 UFCf100m!
NTG | Numar de SR EN ISQ 6222: 2004 0 UFCimi Fara modificari -
22°C | colonii la PS-M-10 anarmale
22°C
NTG | Numar de SR EN ISQ 6222: 2004 g UFCimI Fara modifican -
37°C | colonil la PS-M-10 ' anormale
37°C
Lucrat de: Medic primar laborator Bunescu Irinala
Biolkg medical principal Campanu Rodica BT oo
As med.pr. Rusu Lidia r— < -
Venﬁcat

o
Coordonatar Lpbéralsx Duagnosnc Mnct‘oélo,gxc
Biolog madical’ pimqpa( CampanuRedica

Precizari:

Valorile maxim admise sunt conform Ordonanter nr.7/2023, care franspune Directiva (UE) 2020/2.184 a Parlameantului European
$ia Consilivlui din 16 cecembrie 2020 privind calitatea apel destmale consumului uman.

Incertitudinea de masurare declarata este incenitudinea extinsa obfinuta prin multiplicarea incertitudinii standard a masurarii cu
factorul de acoperire k = 2 care, pentru o distributie normalz, corespunde |2 un nivel de incredere de aproximativ 5%

Opinii gl interpretarl®
Verificat si Aprobat de:

Coordenalor Laborator de Diagnostic si Investigars in Sanatate Publica
Medic pnmar laborator Bunescu Irinela

Tehnoredactat de- Chimist medical principal Neagoe Leonard

Exemplar; 1 Sfarsitul raportulu de incercare.

Nota:Rezuitatele analizelor se referd la proba analizata, Buletinul de analizd nu poate i reprodus partial decat cu
acordul scas al Jaboratorulut. Qpinille $i interpretanile nu sunt acoperile de acreditarea RENAR.

Incercarile marcate cu ™ NU sunt acreditate RENAR
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