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DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA INCERCARE

JUDETEANA VASLUI 'S
LABORATOR DE DIAGNOSTIC Sl “RE AR
INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA QR X ISOTEC 170152018
Str.Maresal C-tin Prezan nr.20 CERTIFICAT DE ACREDITARE
Tel 0235/282 184- 362 195 Fax: 0335/402.282 L

RAPORT DE INCERCARE NR. 1029 DATA: 23.05.2024

PRODUSUL DE ANALIZAT! TIPUL PROBEI: APA POTABILA

NUMAR COMANDA / COD IDENTIFICARE PROBA: 1029

BENEFICIAR | ADRESA: PRIMARIA COSTESTI

PUNCT PRELEVARE: IESIRE REZERVOR DINGA

PRELEVAT DE / data, ora: As.med.ig. Mosneanu Alin / 20.05.2024, 14.00 (conform Proces verbal de prelevare nr. 456)
Data intrarii probei in laborator, ora: 20.05.2024, 14.50

Durata efectudrii incercarii: 20.05.2024 - 23,05.2024

Meod de prelevare incercar microbiologice”. conform SR EN 1SO 19458 - 2007

Mod de prelevare incercérn fzico-chimice*: conform SR EN IS0 5867-5: 2017

INCERCARI FIZICO - CHIMICE
Nr. | Parametri fizico- Documentul ca referinta Valoare obtinutd | Unitate de masura | Valoare maxim | Incertdudine
crl. | chimici admisa de masurara
1 | amoniu SR 180 71501 2001; <0 084 mg NH, I £.50
PS-CH-02 (LOQ=D0,064)
Z | nitnfi SR EN 26777.2002 <0,040 mg NO; /| 0.50 - ==
| &R EN 26777:2002/C91:2006 | (LOQ=0,040)
PS-CH-04 (max.0,10 la
legirea din stata
_ de fratare]
3 nitrati SR IS0 7880-3:2000. 878 mg NC: /1 50,0 -
P$.CH-03
8 |pH/t'C SR EN 1S0 10523.2012; 741/218°C | unitatide pH/t'C | 265295 -
PS-CH-09
7T eonductvitale | SR EN 27888:1997 887 LSicm 2500 (la 20°C) | - =
PS.CH-07
8. | turbiditate* SR 180 7027-1.2018 2,07 UNT Acceptabila - ==r
PS-CH-10 pentry
consumaton $i
f&ra modifican
anormale
42, | clor rezidual STAS 6384- 1978: 0.05 mg Cla/l 20,1 -3s05 -
liber* PS.CH-05 { in reteaua de
distnoutie] I
|

Notd Rezultatele analizelor se rafera la proba anahzata; Buletinul de analizé nu poate fi reprodus partial decét cu
scordul scris al laboratorului. Opiniile si interpretarile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

incercarile marcate cu * NU sunt acreditate RENAR '
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.RAPOl-!T DE INCERCARE NR. 1029  DATA: 23.05.2024

INCERCARI FIZICO - CHIMICE =]
Nr. | Parametn Documentul de referinta Valoare Unitate de masura | Valoare admisa Incerttuding
crt. | fizico-chimici cotinuta de masurare
4. | miros” SR EN 1622:2007- Fara . Acceptabil pentru | -
metcda simplificata maodificar| consumatori i fara
calitativa, anormale modificari anormale
PS-CH-11
15. | cutcare® SR EN I1SQ 7887: 2012- Fara - Acceptabild pentru | -
examinare vizuala §i mocdificari consumatari si fara
descriers calitativa; anormale modificari anormals
PS-CH-12
16. | gust” SR EN 1622:2007- Fara - Acceptatil pentru
metoda simplificata maaificari consumatori si fara
calitativa; anormale madificari anormale
l PS-CH-14

|
Precizan:
\alorile maxim admise sunt conform Ordonantei nr.7/2023, care ranspune Directiva (UE) 2020/2,184 a Parlamentului European
si a Consiliutui din 18 decembrie 2020 privind calitatea apei destinate consumulul uman.

Incertitudinea de masurare declarata este incerttudinea extinsa obtinutd prin multiplicarea incartitudinii standard a masurarii cu
factorul de acoperire k = 2 care, pentru o distributie normala, corespunde |a un nivel de incredere de aproximativ 85%

LOQ = Limita de cuantificars determinata de laborator

17 C =temperatura

Opinii si interpretari®:

Verif
Coardonator Laborato
Chimist medical s

imie Sanitara $i Tbxico&ogie
list Panainte Niccleta

Notd Rezultatele analizelor se referd la proba analizatd: Buletinul de analiza nu poate i reprodus parfial decat cu
soordul scns al faboratorului Opiniile si interpretarile nu sunt atoperite de acreditarea RENAR.

incercdrile marcate cu * NU sunt acreditate RENAR
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RAPORT DE INCERCARE NR. 1029 DATA: 23.05.2024

INCERCARI MICROBIOLOGICE
Abr. | Parametri Documentul de referinta | Valcare | Unitate de masuré  Valoars maxim | Incertitudine
microbiclcgici obtinuta admisé - de masurare
BC Bacteri SR EN ISO 8308-12015 | O 0 -
coliforme SR EN ISO 8308-1:2015¢ UFC/100ml
A1:2097
i PS-M-09 - —ir|
| EC Escherichia SR EN ISO 2308-1:2015 | O 0 -
coll | SR EN ISO 9308-1:2015/ UFC/100m|
A1:2017
PSM-08
| EN Enterccaci SR ENISQO 78583-2 :2002 | 0 ¥ .
PS-M-08 UFC/100m!
NTG | Numar ce SR EN IS0O 6222 2004 0 UFCiml Fara modificari -
22°C  colonil la PS-M-10 anormale
2 1
NTG | Numér de SR EN 1580 6222: 2004 4] UFC/mi | Farg modificari -
37°C | cofoniila PS-M-10 anormale
37°C
Lucrat de: Medic primar laborator Bunescu Innela ) —,
Biolog medical principal Campanu Rodica Pl ' \
As med pr. Rusu Lidia | ‘ 01 ‘
|
Verificat, '

Coordonator Laborator Diagnostic Microbialogic
Bicleg medical principal Campanu Radica

Precizari:

\alorile maxim admise sunt conform Ordanante: nr. 7/2023, care transpune Dirsctiva (UE) 2020/2.184 a Parlamentului European
si a Consiliului cin 16 decembrie 2020 prvind calitatea apei cestinate consumuiui uman

Incenitudinea de masurars declarats este incartitudinea extinsa obtnuté prin multiplicarea incertitudinii standard a masurarii cu
factorul de acaperire k = 2 care, pentru o distributie normala, corespunde la un nivel de incredere de aproximativ 95% .

Opinii gi interpretari*
Verficat si Aprobai de:

Coordonator Laborator de Diagnostic §¢ Investigare in Sanatate Publica
Medic primar laborator Bunescu lrinela

Tehnoredaciat da: Chumist mecical principal Neagoe Leonard
Exemplar; /
Sfarsitul raporiului ce incarcare.

Nota:Rezultatele analizelor se refera la proba analizata; Buletinul de analizd nu poate fi reprodus partial decal cu
geordul scris al laboratorulul Opinile §i interprefanle nu sunt acgperite de acreditarea RENAR.

Incercarile marcate cu * NU sunt acreditale RENAR
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