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RAPORT DE INCERCARE NR. 387 DATA: 08.03.2024

PRODUSUL DE ANALIZAT/ TIPUL PROBEI: APA POTABILA

NUMAR COMANDA / COD IDENTIFICARE PROBA: 387

BENEFICIAR / ADRESA: PRIMARIA COSTESTI

PUNCT PRELEVARE: RETEA DINGA

PRELEVAT DE / data, ora: As.med.ig. Mogneanu Alin / 06.03.2024, 11.45 (conform Proces verbal de prelevare nr. 169)
Data intrérii probei in laborator, ora: 06.03.2024, 13.10

Durata efectuérii incercarii: 06.03.2024 - 08.03.2024

Mod de prelevare incercéri microbiologice*: conform SR EN ISO 19458 : 2007

Mod de prelevare incercéri fizico-chimice*: conform SR EN SO 5667-5: 2017

INCERCARI FIZICO - CHIMICE

Nr. | Parametri Documentul de referinta Valoare Unitate de Valoare maxim Incertitudine
crt. | fizico-chimici obtinuta masura admisa de masurare
12. | clor rezidual STAS 6364- 1978, 0,05 mg Cl/l 20,1 -s05 -

liber* PS-CH-05 (Tn reteaua de

distributie)

13. | clor rezidual STAS 6364- 1978, 0,10 mg CI2/| - -

total* PS-CH-05

Precizari:

Valorile maxim admise sunt conform Ordonantei nr.7/2023, care transpune Directiva (UE) 2020/2.184 a Parlamentului European
si a Consiliului din 16 decembrie 2020 privind calitatea apei destinate consumului uman.

Incertitudinea de masurare declaratd este incertitudinea extinsa obtinuta prin multiplicarea incertitudinii standard a masurarii cu
factorul de acoperire k = 2 care, pentru o distributie normala, corespunde la un nivel de incredere de aproximativ 95% .

Opinii gi interpretéri*

Verificat,
Coordonator Laborator Chinyjie Sanitaré si Toxicologie
Chimist medical specialist Panainte Nicoleta

Noté:Rezultatele analizelor se referd la proba analizata; Buletinul de analizé nu poate fi reprodus parfial decat cu
acordul scris al laboratorului.

Opiniile si interpretérile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Incercdrile marcate cu * NU sunt acreditate RENAR
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RAPORT DE INCERCARE NR. 387 DATA: 08.03.2024

INCERCARI MICROBIOLOGICE
Abr. | Parametri Documentul de referintd | Valoare Unitate de Valoare maxim | Incertitudine
microbiologici obtinuta masura admisa de masurare

BC | Bacterii coliforme SR EN ISO 9308-1:2015 | 0 0 -

SR EN ISO 9308-1:2015/ UFC/100ml|

A1:2017

PS-M-09
EC | Escherichia coli SR EN ISO 9308-1:2015 | 0 0 -

SR EN ISO 9308-1:2015/ UFC/100ml|

A1:2017

PS-M-09
EN Enterococi SR EN ISO 7899-2 :2002 | 0 0 -

PS-M-09 UFC/100ml|

Lucrat de: Medic primar laborator Bunescu Irinela
Biolog medical principal Campanu Rodica
As.med.pr. Soitu Mihaela

c Vi
Biolog medical p 'ncr‘b%l‘@émgahu B,odlca

'\5,»\ i

Precizari:

Valorile maxim admise sunt conform Ordonantei nr.7/2023, care transpune Directiva (UE) 2020/2.184 a Parlamentului European
si a Consiliului din 16 decembrie 2020 privind calitatea apei destinate consumului uman.

Incertitudinea de masurare declarata este incertitudinea extinsd obtinutd prin multiplicarea incertitudinii standard a masurarii cu
factorul de acoperire k = 2 care, pentru o distributie normala, corespunde la un nivel de incredere de aproximativ 95% .

Opinii gi interpretari*

Verificat si Aprobat de:
Coordonator Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Medic primar laborator Bunescu Irinela

Tehnoredactat de: Chimist medical principal Neagoe Leonard
Exemplar: |

Sfén'sit_ui raportului .'de incercare.

Notéa:Rezultatele analizelor se referd la proba anahzafa Buletmul de analizd nu poate fi reprodus partial decét cu
acordul scris al laboratorului.

Opiniile i interpretarile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Incercédrile marcate cu * NU sunt acreditate RENAR
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