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RAPORT DE INCERCARE NR.2866  DATA: 30.10.2024

PRODUSUL DE ANALIZAT! TIPUL PROBEI: APA POTABILA

NUMAR COMANDA / COD IDENTIFICARE PROBA: 2866

BENEFICIAR / ADRESA: PRIMARIA COSTESTI

PUNCT PRELEVARE: RETEA COSTESTI - PRIMARIA COSTESTI

PRELEVAT DE ! data, ora: As.med.ig. Mosneanu A. /28.10.2024, 12.45 (conform Proces verbal de prelevare nr. 1246)
Data intrarii probei in laborator, ora: 28,10.2024, 14.15

Durata efectudrii incercarii: 28,10,2024- 20.10.2024

Mod de prelevare Incercér microbiclogice*; conform SR EN ISO 19458 . 2007

Maod de prelevare incercdn fizico-chimice®: confarm SR EN ISO 5667-5: 2017

‘ INCERCARI FIZICO - CHIMICE

Nr. | Parametn | Documentul de referinta | Valoare Unitate de | Valoare maxim admisa | Incertiudine |
crt, | fizico-chimici obfinutd masura de masurare
8. | turbiditate® SR IS0 7027-1.2016, 0,55 UNT Acceptabild pentru .
PS-CH-10 consumatori si fara
modificar anormale
I (B . B st
12. clor rezidual STAS 6364- 1978, 0,08 mg Cl/| 20,1 - =05 -
liber* PS-CH-05 {inreteaua de
‘ ‘ distributie)
13. | clor rezidual STAS 6364- 78; 0.08 mg Clall - -
total* PS-CH-05
Precizari:

Valorile maxim admise sunt conform Ordonantei nr,7/2023, care franspune Directiva (UE) 2020/2.184 a Parlamentului European
g a Consiliului din 16 decambrie 2020 privind celitatea apsi dastinate consumulul uman.,

Inceritudinea de masurare declarat3 ests incertitudinez extinsa oblinuta prin multiplicarea incertitudinii standard a masurarii cu
faciorul de acoperira k = 2 care, pentru o distributie normala, corespunde la un nivel de incredere de aproximativ 85% .

Opinii gi interpretari®
Verificat,

Coordonater Laborator Chimie Sanitara si Toxicologie
Chimist medical specidigt Fanainte Nicoleta

Nota:-Rezultatele analizelor se referd la proba analizata; Buletinul de analiza nu poate fi reprodus parfial decat cu
acordul scris al laboratorului.

Opiniile gl interpretanie nu sunt acopenite de acreditarea RENAR.

Incercarile marcate cu * NU sunt acreditate RENAR .
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RAPORT DE INCERCARE NR. 2866  DATA: 30.10.2024

INCERCARI MICROBIOLOGICE

Abr. | Parametn Documentul ce referinta  Valoare Unitate de masurd  Valoare maxim Incertitudine
microbiologici cbtinuté admisa de masurare
EC  Eschenchia SR EN 1SO 9308-1:2015 | C 0 -
coli SR EN I1SO 9308-1:2015/ UFC/100ml
A12017
PS-M-09
EN  Enterococi SR EN ISO 7899-2 :2002 \ (¥ 0 -
PS-M-09 UFC/MM00ml

Lucrat de: Biolog medical principal Campanu Raodica
As med.pr. Damian Ramona

Verificat ‘
Cceordonater Laborator Dzagnostnc Micro ologlc
Biolog medical principal Campanu Rodica

P

"
~—

Precizari:
Valorile maxim admise sunt conform Ordenantei nr.7/2023, care transpune Directiva (UE) 2020/2.184 a Parlamentului European
si a Consiliului din 16 decembne 2020 priving caltatea apei destinate consumulu uman,

Incertitudinea de masurare declaratd este incertitudinea axtinsa abtinuid prin multiplicarea incertitudinil standard a masurarii cu
factorul de acoperire k = 2 care, peniru o distributie normala, corespunde 1a un nivel de incredere de aproximativ 95%

Opinii gl interpretari® -

Verificat st Aprobat de: )
Coordonator Laborator de Diagnostic §i Investigare in Sanatate Pubhcé
Medic primar laborator Buriescu lrinela

!

Tehnoredaclat de: Chimist medical principal Neagoe Lecnard
Exempar: | Sfarsitul raportului de incercare.

Nota Rezultatele analizelor se refera la proba analizatd, Buletinul de analizd nu poate fi reprodus parpial decat cu
acordul scns al laboratorului

Opiniife i interpretarile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Incercanie marcate cu * NU sunt acreditate RENAR
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