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DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA Py
JUDETEANA VASLUI ( “& >
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI AR
INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA £8 5 IS0 IEC 130542018
Str.Maresal C-lin Prezan nr.20 CENTRICAT DL ACREDKTAXE
Tel.0235/362 194- 362 185 Fax: 0335/402 282 K

RAPORT DE INCERCARE NR. 3468 DATA: 19.12.2024

PRODUSUL DE ANALIZAT/ TIPUL PROBEI: APA POTABILA

NUMAR COMANDA / COD IDENTIFICARE PROBA: 3468

BENEFICIAR / ADRESA: PRIMARIA COSTESTI

PUNCT PRELEVARE: IESIRE REZERVOR DINGA

PRELEVAT DE / data, ora: As.med.ig. Mosneanu Alin / 16.12.2024, 14.05 (conform Proces verbal de prelevare nr. 1480)
Data intrarii probei in laborator, ora: 16.12.2024, 15.00

Durata efectuarii incercarii: 16.12.2024 - 19.12.2024

Mod de prelevare incercan mecrobiclogrce”. conform SR EN ISO 18458 | 2007

NMog de prelevara incercan lizico-chimice”; conform SR EN SO 8867-5. 2017

INCERCARI FIZICO - CHIMICE

Nr. | Paramerri fizico- | Documentu! ge referinia Valoare Unitate de masurdd | Valoare maxim acm:s3 | Incertitudineg
crt. | chimici obtinuta da masurare
1 amaoniu SR IS0 7150-1:2001, <0,064 mg NH| 0,50 -

PS:CH-02 {LOQ=0,054)
2. | nitrili SR EN 26777 2002 <0,040 ma NO» /| 0,50 -

SR EN 26777:2002/C91:2006 | (LOQ=0.040)

PS-CH-04 (max.0,10 ia iegirea din

stafia de tratare)
3 [ nitrafi SR 180 7800-3:2000, 17,04 mg NOsI 50,0 -
| PS-CH-03
|

6. pH/toC SR EN SO 10522:2012; 7.231229°C | unitati de pH/ ¢ =65 .85 -

PS.CH.08 ac
7. conductivitate SR EN 2768838:1957 899 uSicm 2500 {la 20°C) -

PS-CH-O7
8 | wrbditate* SR IS0 7027-1:2018; 2.8 T UNT Acceptabila pentru | -

PS-CH-10 consumateri i fara

modificari anormale .
12. | clor rezidual STAS 6364- 1978, mg Clz/l 201 - =505 -
liber* PS-CHO5 { in reteaua de
‘ Absent distrioutie}
13, | clor rezidual STAS 6364- 78, mg Cla/l -
lotal* PS-CH-05
l

Nota:Rezullatele analizelor se referd la proba analizatd; Buletinul de analizé nu poate fi reprodus parfial decat ¢
acordwl scnis al laboratoruiui. Opinile si interpretanie nu sunt acopente de acreditarea RENAR.

Incercanie marcate co * NU sunt acreditate RENAR :
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RAPORT DE INCERCARE NR. 3468  DATA: 19.12.2024

I INCERCARI FIZICO - CHIMICE
Nr. | Parametri Documentul de refennt Valoare Unitate e masura  Valoare admisa Incartiudine
crt | fizico-chimici objinuta de masurare
14 | miros® ' SR EN 1622:2007- Fara - Acceptabil pentru -
metada simplificata medifican consumateri gi fara
calitativa; anarmala modificari enormale
7 . PS-CH-11
15. | culoare” SR EN ISC 7887: 2012- Fara - Acceptabita pentru | -
examinare vizuala gi modifican consumatori i faré
descriere calitativa, ancrmale madificér anormals
E PS-CH-12 ‘
16. | gust® SR EN 1622:2007- Fara - Acceptanil pentru -
metoda simplificatd madificar consumator: g fara
calitativa; anormale medificdr anormzle
| \ PS-CH-14 |
Precizari:

Valorile maxim admise sunt conform Ordonante: nr. 7/2023, care transpune Directiva (UE) 2020/2.184 & Parlamentului Europaan
si a Conslliulul din 16 decembrie 2020 priving calitatea apei destinate consumului uman

Incertitudinea de méasurare declarata este incerttudinea extinsa abtinuta prin multiplicarea incertitudinii standard a masurarii cu
factorul de acoperire k = 2 care, pentru o distributie normala, corespunde 'a un nivel de incredere de aproximativ 95% .

LOQ = Limita de cuantificare determinata de laborator

t° C = temperatura

Opinii si interpretari’:

Verificat,
Cocrdonater Laborator Chimie Sanitara si Toxicolegie
Chimis: medical specizlist Panainte Nicolata

Nota:Rezultatele analizelor se referd la proba analizald, Buletinuwl de analizd nu poate fi reprodus partial decét cu
acordul scris al laboratoruluw. Ominile si interpretarile nu sunt acopernite de acradifarea RENAR.

Incercarile marcate cu * NU sunt acreditate RENAR ;
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RAPORT DE INCERCARE NR. 3468

DATA: 19.12.2024

INCERCARI MICROBIOLOGICE
Abr | Parametn Oocumentul de refennta Valoare Uniate ge masura | Yaloare maxim Inceditudine
microbiologici obtinuta admisa de masurare
BC Bacteri SR EN ISO 8308-1:2016 | © o
coliforme SR EN I1SO 9308-1:2015/ UFC/100mI
A12017
PS-14-09 ) )
EC Eschenchia SR EN ISO 9308-1:2015 |0 4]
cols SR EN IS0 9308-1.2015/ UFC/MQ0mI
A1:2017
B PS-M-08
EN Enteroccaci SR EN ISO 7888-2 :2002 8 0 -
PS-M-0§ UFC/100mI
NTG | Numar de SR EN IS0 §222. 2004 11 UFCiml Fara modificari -
22°C | colonii la PS-M-10 anormale
22°C A
NTG | Numar de SR EN IS0 8222: 2004 1 UFCimI| Fara modilicdn -
37°C | colonii la PS-M-10 anormale
37°C

Lucrat de” Medic primar lzbarator Bunescu lrinela
Biolog mecical principal Campanu Rodica
As med.pr. Sodu Mihaela

Verificat . _ (4 )

Coordonatar Laborator Diagnostic Microbiclegic

Bialog medical principal Campanu Redica

Precizari:

Valorle maxim admise sunt conform Ordonantei nr 7/2023, care ranspune Directiva (UE) 2020/2.184 a Parlamentului European
si a Consiliului ¢in 16 decembrie 2020 prvind calitatea apei destinate consumului uman

Inceritudinea ce masurare declarata este incertitudinea extins4 obfinut prin multiplcarea incertitudinii standard @ masurar cu
factorul de acoperira k = 2 care. pentru ¢ distributie normalz, corespunde la un nive! de incredere de aproximativ 95%

Opinii si interpretarn”
Verficat si Aprobat de;

Coardonator Laborator de Diagnastic gi Investigare in Sanatate Publica
Medic primar laborator Bunascu Irinela
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Tehnoredactat de: As.med.pr Rusu Lidia ":“I[t; VA BT !
Exemplar: SfargitbiYapottclui de incercare. :

7
\
~

Nota:Rezultatele analizelor se referd ia proba analizatd, Buletinul de analiza nu poate i reprodus parfial decal cu
acordul scs al laboratorulur. Opinille i interpretérile nu sunt acopente de acreditarea RENAR.
Incercérile marcate cu * NU sunt acreditate RENAR
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