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LABORATOR DE DIAGNOSTIC S ¢
INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA e i
Str Maresal C-tin Prezan nr.20 CERTIFICAT DE ACREDITARE
T=l0235/362 184- 362 195 Fax: 0335/402 282 a2

RAPORT DE INCERCARE NR. 1430 DATA: 19.06.2024

PRODUSUL DE ANALIZAT/ TIPUL PROBEI: APA POTABILA

NUMAR COMANDA / COD IDENTIFICARE PROBA: 1430

BENEFICIAR | ADRESA: PRIMARIA COSTESTI

PUNCT PRELEVARE: RETEA DINGA

PRELEVAT DE !/ data, ora: As.pr.ig. Postu lonela / 17.06,2024, 13.25 (conform Proces verbal de prelevare nr, 813)
Data intrarii probei in laboratar, ora: 17.06.2024, 14,10

Durata efectuarii incercarii: 17.06.2024- 19.06.2024

Mod de prelevare incercar microbiologica® conform SR EN IS0 18458 : 2007

fMod ce pretevare incercan fizica-chimice® conform SR EN 130 5867-5. 2017

INCERCARI FIZICO - CHIMICE
Nr. | Paramet Documentul de refernia | Valoare | Uniate de Valoare maxim Incaritudine
Lot | fizico-chimici obpnutd masurd admisa ‘de masurare
12 | clor rezidual STAS 5364- 1978; | mg Cly/l 201 - <05 -
liber* PS-CH-05 { in reteaus de
Absent distnbuiig)
13. | clor rezidual STAS 6364- 1978, | mg Cly/! - -
total® PS-CH-05 '
Precizari:

Vzlorile maxim admise sunt conform Crdonantei nr.7/2023, care transpune Directiva (UE) 2020/2.184 a Parlamentului European
st a Cansilivlui din 16 decambne 2020 privind calitatez apei destinate consumului uman

Incertitudinga de masurare declarata este incartitudinea extinsa cbtinutd prin multiplicarea incerttudinig standard & masurdni cu
factorul de acoperire k = 2 care, pentru o distnibube normala, corespunde la un nivel de incredere ge aproximativ 95% .

Opinii st interpretari”

Vekfigat,
Coorcenator Laborator Chirgie San:tard g1 Toxcologe
Chimist mecical speciist Panainte Nicoleta

Notd Rezoltatele analizelor se refera la proba anahzald, Buletinu! de analizé nu poate fi reprodus partial decat cu
acordul sens al laboratoruiuy,

Cpinile $1 interpretanie nu sun! acoperife de screditarea RENAR

Incercarile marcate cu * NU sunt acreditate RENAR :
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RAPORT DE INCERCARE NR. 1430 DATA: 19.06.2024

INCERCARI MICROBIOLOGICE
Abr. | Parametn Documentul de referinta | Valoare Unilate de Valoare maxim | Incaritudine
microbiologici cbtinutéd masuré admsa de masurare
BC  Bacter colforme SR EN ISO 9308-1;2015 | 7 0 -
SR EN ISO €308-1:2015/ UFCHMO0m!
A1:2017
| PS-M-09
EC | Eschenchia coli SR EN ISO §308-1:2015 | 0 a =
SR EN IS0 5308-1:2015/ UFCM00m!
A1:2017
- ) PS-M-0& B
EN | Entarccoci SR EN IS0 7898-2 2002 |0 0 -
PS-M-0% UFCM00mI

Lucrat de: Medic primar laborator Burescu Irinela
Biolog medical principal Campanu Redica
As.med.pr. Saitu Mihaela e,

B Venﬁ
Coordmalor Laborater
Blgl_og medical pri )

rag"ﬁééii'c Microbiologic
ipal Campanu Rodica

Precizari:

Valorile maxim admise sunt conform Ordonantai nr 7/2023, care transpune Directiva (UE) 2020/2.1584 a Parlamentului European
si a Consilivlui din 16 decemborie 2020 privind calitatea apei destinata consumului uman,

Incertitudinea de masurare daclarata este incenitudinea extinsa oblinuta prin multiplicarea incartitudinii standard @ masurari cu
factorul de acoperire k = 2 care, pentru o distributie normala, corespunde la un nivel de incredere de aproximativ 95% .

Opinii gi interpretari®

Verficat si Aprobat de:
Coordonator Laborator ¢éa Diagnostic i investigare in Sanatate Publica
Medic primar laboratar Bunascu lringla

l —' "
Tchnoredaclat de: Chimist madical principal Neagoe Leonard :
Exemplar; j Sfarsntuivraportulul de’ rnoercare

Nola:Rezultatele analizelor se referd ja proba dnahza!é Blﬂelmu.' de analizd nu poafe i reprodus parfial decal cu
acordul scns al laboratorului. L

Opinille gi interpretdnle nu sunt acopente de acreditarea RENAR

Incercarile marcate cu * NU sunt acreditate RENAR
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